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ANALYSERESULTATER

I henhold til vilkår for bruk av akkrediteringslogo er ikke denne analyserapport
akkreditert da analyserapport kun inneholder analyser fra underleverandør.
Vi vil presisere at analysen likevel er akkreditert og utført ved akkreditert
laboratorium.

Prøvemottak: 31.05.17 Analyseperiode: 31.05.17 - 07.06.17

2017-9470-1 Råvann (drikkevann) 30.05.17  Kl. 11:30 - 30.05.17Tatt ut: 
Råvann - BrønnSted: Torpo vannverkGjelder: 

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Radon i vann SSI Rapport 93-135825) Bq/l

2017-9470-2 Råvann (drikkevann) 30.05.17  Kl. 12:00 - 30.05.17Tatt ut: 
Råvann - Grunnvannsbrønn 2017Sted: Torpo vannverkGjelder: 

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Radon i vann SSI Rapport 93-135625) Bq/l

25) Analysen er utført av ALcontrol  AB - Linkøping

Med hilsen

Ingeborg Tønseth
Laboratorieleder

 

982 67 558

Kopi til
Nils Egil Vedvik (E-post)
Svein Furuhaug (E-post)

Informasjon om hvilken avdeling som har utført de enkelte analysene oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

For ytterligere informasjon,  ta kontakt med laboratoriet.
Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvingsobjekter. Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse.

Måleusikkerhet angis som utvidet måleusikkerhet multiplisert med en dekningsfaktor(k) på 2,  som tilsvarer et konfidensintervall på 95%.
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